
                                                    安装说明 

                                             
 

 
介绍： 本说明提供了客户在提升 PowerFlex 700H & 700S 变频器所需的基本操作步骤。 
 

                                    注意：为了避免可能造成的人身伤害或设备损坏… 

 
 将变频器顶部所有接线移除 
 不允许变频器或提升机构的任何部分与带电导体或元件接触 
 任何时候都应禁止人或人身肢体直接处于提升物品之下 
 提升变频器时不能过快的加速或减速 
 提升变频器之前应检查所有提升的连接器是否正确连接 

 
                                         重量 kg(lbs.)      
                              框架大小  变频器               变频器和包装 
                                 9      142.88(315)            176.9(390)                         
 

 
 
                               重要：提升变频器时必须按照上图所示在起吊孔之间安装一支杆。 
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